
ATLAS : salle services types 0
Suivi aménagement
Lundi  22 mars 2021



• Besoins :
– Electricité
– Four pour le pliage
– Air comprimé
– Réseau informatique
– Téléphone
– Climatisation réversible
– Eclairage général et aux postes
– Mobilier
– Etagères pour le stockage
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Rappel des besoins et contraintes

• Contraintes :
– Température
– Bruit
– Propreté



• Proposition d’implantation des postes
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Rappel de l’implantation
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Plan de la salle en vue de dessus

Mur latéral gauche

Mur latéral droit : cloison amovible

Mur du fond

Trou traversant dans le mur latéral gauche pour amener 
l’alimentation électrique.

Etagères

6,90m

6,50m

Arrivée air comprimée

Mur vitré

0,60m

1,70m

4,20m
2,60m

1,60m

3 cheminements de câbles
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Plan du mur latéral gauche

2,65m 0,65m 3,60m

6,90m

0,22m

0,53m

1m

Trou traversant dans le mur latéral gauche pour amener 
l’alimentation électrique.

Arrivée air comprimée

Goulotte pour 
câbles électriques à 
tirer. Hauteur 
goulotte 10cm0,87m

Alimentation en 
air comprimé

Passage de la fibre 
carottage à prévoir

2,50m
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Plan du mur du fond

6,50m

0,84m3,72m

1,05m
0,81m 0,87m

2m

2,14m

Goulotte pour 
câbles électriques à 
tirer. Hauteur 
goulotte 10cm

Alimentation en 
air comprimé

1 prise Ethernet et 
1 prise Tel 
existantes

Bloc prises à mettre

Arrivée air comprimée

coffrage

Carottage pour clim et 
four à prévoir

Goulotte pour la fibre
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Plan du mur latéral droit

6,90m

0,87m

Arrivée air comprimée Arrivée air comprimée

Bloc prises à mettre Bloc prises à mettre
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Plan mur vitré

0,60m1,70m2,59m1,60m

6,50m

1,10m

Portes 
d’entrée de la 
salle

Hublot

Arrivée air comprimée

Bloc prises à mettre
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Proposition équipements

prise prise prise prise prise

Et
he
rn
et

Et
he
rn
et

1 bloc prises par poste soit au total 8 bloc prises

Prise 
pour 
le 
four

prise prise

Prise 
pour 
télép
hone

1 bloc prises 

4 arrivées d’air comprimée installées entre les paires de poste 



LAPP, 22/03/21 Isabelle MIEVRE 10

En cours

Devis pour :
- Carottages : climatisation, tuyau et fibre
- Climatisation
- Tuyau évacuation des fumées
- Mobilier : étagères et paillasse

- Travaux électriques :
- Mise en place d’un interrupteur
- Changement des luminaires
- Retrait du chauffage

- Bilan des puissances à faire rapidement (Nicolas) pour 
pouvoir déterminer le type de climatisation réversible (Patrick)

- Déterminer le type de four (Nicolas)

- Prélèvement amiante fait dans la salle : retour du RAAT en 
attente

- Triphasé ?
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