Comment répondre aux challenges
des Datacenters d’aujourd’hul et
de demain ?
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La révolution numérigue
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Les tendances de I'IT selon IDC (sept 2012)

Des challenges de taille

- Les challenges des entreprises concernant leurs Datacenters

Dissémination des Systéemes (system Sprawl)
' Applications

"/ Explosion de la croissance des données
Réseaux complexes

' Compétences
"/ Connectivité — Codts, qualité & SLAs
"/ Anticiper la croissance

= Dissemination des serveurs

+

Gestion inefficace

+
Power & Cooling
_.i_

Environnents heterogenes




Les tendances de I'IT selon IDC (sept 2012)

La complexité des besoins = IDC

Aralyme the Future

augmente rapidement

= Ladistinction entre les systémes
transactionnels, analytiques, collaboratifs ou
autres s'estompe Applications

o — . s complexes
= Consolidation de serveurs, intégration poussée .
de composants logiciels et pression pour

I'interaction “temps reel”

» Des besoins plus complexes et diversifies
(SCM, CEM, decloisonnement
de l'usage des solutions Bl)

= Les cycles economigues s'accélérent -
intensifie les contraintes sur les infrastructures

= Difficile de définir les performances des TR '
applications ou des workloads spécifiques =
L'indicateur clé est la capacité du systéme a
exécuter des environnements hétérogénes

= Une gestion efficace des workloads nécessite
I'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des

ressources serveurs meider



Les tendances de I'lT selon IDC (sept 2012)

Optimiser |'efficacité au sein
des DataCenters
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Les tendances de I'lT selon IDC (sept 2012)

Vers un nouveau modéle économique pour = IDC

les Datacenters : 'automatisation est un impératif= =

WW Spending on Servers, Powerand Cooling, and
Management/Administration
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Les nouveaux challenges du datacenter

Besoins accrus Données pour
de disponibilite refacturations
et d’'agilité
Données pour : L
Benchmal?rks ‘ Pression pour réduire
PUE les colits energétiques
(PUE...) et I'impact carbone

>

Données légales
(taxe carbone...)

Densification
des serveurs

Données pour ‘ '
planications Standardisation

(Capacity Plan...) (ITIL, Tiering...)

“Centre

-
-

i€ 5

Haute disponibilité + efficacité énergétique + donnees

éco-performance maitrisée _ de vos datacenters
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La vision de I'industrie

Efficacite Cloud-Computing

. . o Pressions accrues et
Fiable Virtualisation

multiplicati s challenges
‘1995 2005 2012

Focus spécifique

Focus Large

L}
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Composants Sous-systemes Solutions-systemes

Un Datacenter est un systéme intégré au coeur de VOtre

> business, et doit s’aligner avec votre Stratégie

d’aujourd’hui €t de demain.




Notre approche du probleme

Focus sur 'amélioration et I'intégration du systeme —
non des composants

Standardisation & modularité sont la clé pour
ameéliorer la disponibilité, I'agilité et |'efficacité de
I"infrastructure du datacenter, tout en réduisant le
colt total

Le logiciel de gestion intégré du datacenter est aussi = |=srwm... SES - —

standardisé au maximum

important que I'’équiment et doit étre simplifié et T =2 %“" @ =

Acquérir un Datacenter deviendra de plus en plus
>comme acheter une voiture et de moins en moins

comme construire une maison




Les équipements doivent étre modulaires
pour s’adapter rapidement

Modularité des Composants
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| N
ye

Batterie
Modules

Distribution L

electrique -

Modules =
a
=
a
=

Sciypeider



Les PODs des sous-systemes de la salle IT
doivent étre modulaires pour s’adapter

rapidement
Modularité des
“PODs”IT
UPS RACK
COOLING

PDU
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Les sous-systemes des Facilities doivent étre
modulaires pour s’adapter rapidement

Modularité des Sous-
systemes

MODULE COOLING
Eau Glacée
500kW

MODULE FREE COOLING
Innovation EcoBreeze
Air
400kW

MODULE D’ALIMENTATION
500kW UPS

1000kW Switchgear Schneider
0 Electric



Les solutions systeme doivent étre
modulaires pour s’adapter rapidement

Modularité Solutions-
Systeme

SCh“eide r Reference Design 33 Overview

& Electric  1mMwDATACENTER(8KW RACK DENSITY)

Mechanical Room

Standardisation vers des conceptions modulaires
réduction des Capex, réduction des Opex, augmentation de la
prédictabilité et de la fiabilité
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La densité des serveurs, la virtualisation,
le cloud computing

Une opportunité d’efficacité énergétique...

+ +
FLEXIBLE AUTOMATIS E

TAUX DE CHARGE PROFIL DE
DES PROCESSEURS DISPONIBILITE
. 558 -

R
T 0

+ EFFICACE INVESTISSI_EI\/IENT
« LISSE » DATACENTER
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Plus dense, plus efficace grace aux Audits
énergetigues
e Etude de cas chez un opérateur de datacenter

e Datacenter traditionnel (4 salles — 215 baies — climatiseurs
périmetriques avec soufflage en faux plancher et reprise « en vrac »

Charge informatique (kW) | 278,0 |
n -21%
Codt du kWh (€ / kWh) | 0,066 |
Empreinte Carbone (kg/kWh) | 0,083 |

Nouveau Ancien Delta
w1 B O am ] [ am ]
| 496,24 | 2 | 631,06 | 1348 |
| 4347 | ;/Z | 5528 | 1181,0 |
| 287 | € | 365 || 72,9 |
| 360,8 o 458,8 || 98,0 |
Equivalence en quantité de voiture* | 78 | = | 100 | ] 21,3 |

*Surla base d’un véhicule parcourant 25 000 kms par an et consommant 8 | / 100kms
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Temparaturs (degC)
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e 75% des gains ont eté atteints par :

e La mise en place de bonnes pratiques évitant le melange des flux d’air
(passes cables, obturateurs en face avant, cloisonnement des travees)

e La reduction du debit d’air des climatiseurs (vitesse des ventilateurs)

e L’augmentation de 3T de la consigne des régulation s des climatiseurs

e Le changement du principe de régulation des groupes froid (HP Flottante)
e L’adjonction d’'un module de Free Cooling « échangeur eau air » sur la

700
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® Rendement
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Vers I'automatisation du Datacenter




StruxureWare for Data Centers

Resource Advisor

-

Data Center
Operation

EZ
o L

.@ Building Operation
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Power Monitoring : o
EXpert \M - i e

N

Une suite logicielle DCIM modulaire et intégrée
qui permet une gestion efficace du datacenter



StruxureWare for Data Centers:

File Edit Tools Dema Toals System Setup Window  Help
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File Edit Tools Impot Window Help
|. Operations ” Planning Analytics ]
i Data Center | Data Center Reports Y
| Placement Status | — i ———— = TR

Navigation | Capacity Groups| Catalag 5% | B || 1l BeriinDC 52 |

Search:
5 Power Distribution -
attan Park Ave, DC/Ne: =] Sorver
attan Park Ave, DC/New|
attan Park Ave. DC/Me & Dell

[&] PowerEdge 2650
[=] PowerEdge 2970
1o Frine 7250

attan Park Awe, DC/Me:
attan Park Awe, DC/Ne:
attan Park Ave, DC/Ne:

Devices | Virtual Machine Hosts | Reck-Mount Equipment Pla...
New Equipment Info =

Equipment: PowerEdge 2650
Load: 409 Tnlets: 2
UHeight: 2

[l

» Assign tags (0)

Required Redundancy

Redundancy:

Required network ports

Copper: 2

= <

Fiber 0 =

~ || Equipment Placement Advisor | Equipment loading | Physical | Pawer Details

Network Management | Power Dependency | Equipment Browser | Recommendation

| Placement Status 57 |

Status for: PowerEdge 2650 in rack: Rack 3/D/Berlin DC/Emea/

) Rack supports equipment's ey

) Capacity group supports equipment's redundancy
) Rack supports equipment's Watts per U-height
) Rack tags support equipment tags

) PDU supports rack PDUs voltage

) Rack supports weight of equipment

) Rack PDU supports equipment’s load

i) Rack PDU supports equipment’s voltage

) Available copper-based netwark ports

) Equipment fits into rack

i Floor supports weight of equipment

) Capacity group redundancy support

InfraStruxure Operations > InfraStruxure Capacity > Placement Status

Rack airflow supports equipment

This status message notifies you if there is sufficient cooling available for the selected equipment in the rack.

There is sufficient cooling available to support adding the selected equipment to the selected rack since all or nearly all of the rack’s exhaust =
airflow will be captured.

) There is sufficient cooling available to support adding the selected equipment to the selected rack but not all of the rack’s exhaust airflow will be
captured.
There is insufficient cooling available to support adding the selected equipment to the selected rack since foo little of the rack’s exhaust airflow
will be captured,

Parent topic: Flacement Status .

@ Ne Alarms User: ape | Server: localhost




Schneider

Business Health

PElectric EcoStruxure EnC EnG
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3D Airflow

File Tools Help

| Data Center ]‘@, 3D Airflow
@ Floor Plan JL =~ Cooling Analysis

¥ 3D navigation

Provide feedback

~ Display above equipment
() Nothing
® Airflow (CFM)
() Max inlet/return temperature
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L'art est unique

Pas votre infrastructure informatique...

Standardisée — Modulaire — Extensible - Intégréee
Répétitive — Comprehensible - Prévisible
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Merci de votre attention

Schneider




